ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
BRIGADA MILITAR
COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS

Porto Alegre, RS, 27 de setembro de 2011.
Oficio n°® 068/CCB-DTPI/2011

Do: Cmt do CCB
Ao: Sr Eng. Fabio Pinto
Assunto: Apreciagao de produto

Em resposta a solicitagdo da empresa TOPFUSION datada de 10 de
agosto de 2011, informo vossa senhoria que, o Corpo de Bombeiros da Brigada
Militar do Estado do Rio Grande do Sul n&o realiza certificagdes e/ou aprovagdes
de produtos ou materiais de seguranga contra incéndio, porém ao analisar os
documentos enviados (Certificagdo ISO 9.001, laudos de testes de presséo
hidrostatica (em tubos e conexdes), laudo de testes de indice de fluidez (erﬁ‘ tubos
e conexdes), laudos de testes de estabilidade dimensional, parecer técnico do
Corpo de Bombeiros de Sdo Paulo, laudo de analise de potabilidade, laudo de
teste de pressao hidrostatica, apodlice de seguro e certificado de garantia), ndo se
opde ao uso do produto tubulagdo especial Topfire da empresa Topfusidon em
sistemas de hidrantes e mangotinhos, desde que observado o seguinte:

- O produto deve ser utilizado conforme NBR 13714/2000 da ABNT.

- Seja observado por parte de profissional técnico competente,
responsavel pela execucgao do projeto, que a presséo no sistema nao ultrapasse a
resisténcia de utilizagao da tubulagdo, considerando o possivel recalque de agua
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